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HK.43260.13.6.2019.A0 Nysa, dnia 16 PAZ 2010
ORZECZENIE

Zgodnie § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), na podstawie sprawozdania
z badan probki wody nr 290/W/N/OL/19, pobranej z wodociagu publicznego
w Kozielnie (sie¢ — Kozielno: budynek mieszkalny w Kozielnie 9A) w dniu
17.09.2019r., w ramach prowadzonego monitoringu jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi, Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatno$é wody do spozycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametréw
grupy A.

Oznaczone wskazniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody speiaja
wymagania okreslone w zataczniku nr 1 do powolanego rozporzadzenia.
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Otrzymuja: T-n: Janusz ﬂ‘zgsii:zieclz
1. Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji
ul. Miraszewskiego 3
48-370 Paczkow
2. Urzad Miejski w Paczkowie
Rynek 1
48-370 Paczkow
3. a/a oraz www.pssenysa.pl

Sprawg prowadzi asystent Oddziatu Higieny Komunalnej Agata Ogdrczak,
nr tel. 77 4352553 wew. 45; e-mail: higienakomunalna@pssenysa.pl
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