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Siestrzechowice, dnia 19.03.2021

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 93/W/Z/2021

Zleceniodawca: Gmina Paczkéw, ul. Rynek 1, 48-370 Paczkéw, ZWiK w Paczkowie,

ul. Miraszewskiego 3

Podstawa realizacji: Zlecenie nr 56/2021 z dnia 16.03.2021
Cel wykonania badan: Okreslenie przydatnosci wody do spozycia wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 07.12.2017r. (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., P0z.2294)

Kod probki

200/W/2021

Rodzaj prébki

Probka wody uzdatnione;j

Miejsce pobrania prébki!)

Wodociag Paczkéw — SUW woda uzdatniona

‘Data pobrania probki!)

16.03.2021

Data dostarczenia prébki

16.03.2021

Data rozpoczecia i zakonczenia badan 16.03.2021, 19.03.2021 .

Prébkobiorca ZWiK w Paczkowie —

Préblke pobral Wojciech Olejnik

Metoda pobrania probki Brak informacji

Stan probki w chwili przyjecia Bez zastrzezen

Uwagi Brak uwag

I-CA KIEROWNIKA - CHEMIK

Wyniki badan fizykochemicznych autoryzowat: ..M

Wyniki badan mikrobiologicznych autoryzowat:

1 w przypadku prébki dostarczonej przez Klienta dane pochodza od Klienta

Wyniki badan odnosza sig wylacznie do badanej probki.

‘Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

Kazda inna forma wykorzystania wynikéw wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium.

Sprawozdanie sporzadzono w 2 egz. z czego 1 otrzymuje zleceniodawca, a 1 pozostaje w Laboratorium.

Zleceniodawcy przystuguje prawo zlozenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.

W przypadku probki pobranej przez Klienta Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport probek
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 93/W/Z/2021

WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH DLA PROBKI NR 200/W/2021

akceptowalna.pnez
1. | Mgtnos¢ A | NTU 1,3 0,2 PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | ineiel e
PN-EN ISO 7887:2012 e oo
7 _ Fnsum?n Aalbez
Z. Barwa A mg/l Pt <5 p7+Ap 1:2015-06 mapmzvrvriid;swych
PB/DL-06 wydanie 2 e et e
3. | Zapach i z0 ) z dnia 20.12.2013 nieprawidlowych
PB/DL-28 wydanie 1 orsoments Thos”
4. | Smak - akeeptowalny ) z dnia 11.01.2018 repravidonych
5. | pH A 6,6 0,1 PN-EN ISO 10523:2012 6,5-9,5
w temp.24,4°C
6. | Przewodnostelektryezna ) g0y 146 4 PN-EN 27888:1999 2500
wilasciwa w 25°C A

WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH DLA PROBKI NR 200/W/2021

jtk/100ml

PN-EN ISO 9308-1:2014 -12

1. | Bakterie grupy coli A 0 - +A1-2017-04 0
L g . . PN-EN ISO 9308-1:2014 -12
2. | Escherichia coli A | jtk/100ml 0 - +A12017-04 0
Ogolna liczba Bez
3. | mikroorganizméw jtk/1ml 1 [0;8] PN-EN ISO 6222:2004  |nieprawidiowych
w22°Cpo72h A Zmuan

Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji nr AB 1572, przyznanym przez Polskie Centrum Akredytacji
(znak ,A”) oraz wyniki badan nieakredytowanych (bez znaku ,A™)
jtk - jednostka tworzaca kolonie
"<" - ponizej lub ">" - powyzej wyznaczonego zakresu roboczego metody, podana jednostka odnosi sig¢ do wyniku i niepewnosci z badan
Wyniki ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody (z wyjatkiem badan mikrobiologicznych) sg nieakredytowane.
* niepewno$é rozszerzona przy pozmmle ufnosci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2. Dla wymkow ponizej (<) i

Laboratorium posiada zatwu:rdzeme PPIS w Nysie — decyzja nr HK.43260.37.2020.IW z dnia 31.12.2020r.

powyzej (>) zakresu metody niepewnosci nie podaje sig. Dla probek pobranych przez Laboratorium niepewno$¢ pomiaru

uwzglednia

etap pobierania probek. W przypadku probek dostarczonych przez Klienta niepewnosé nie uwzglednia etapu pobieranie probek.

Dla wynikéw badan mikrobiologicznych wyrazonych w jednostkach [NPL] niepewno$¢ wyniku podawana jest jako przedzial ufnosci na
poziomie prawdopodobienstwa ok. 95%. Dla wynikéw badan wyrazonych w jednostkach [jtk] niepewno$¢ wyniku podawana jest jako
niepewno$¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2
** Zgodnie z wymaganiami: Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawxe jakosci wody przeznaczonc_] do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz.2294)

KONIEC SPRAWOZDANIA
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