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ORZECZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. § rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie sprawozdan z badan
probek wody nr 237/W/Z/2023 oraz nr 238/W/Z/2023, pobranej z wodociggu
publicznego w Paczkowie (stacja uzdatniania wody — woda uzdatniona; sie¢ —
Paczkédw: budynek mieszkalny w Paczkowie przy ul. Sienkiewicza 10), pobrane;
w dniu 13.06.2023 r. .w ramach kontroli wewnetrznej, prowadzonej zgodnie
z ustalonym harmonogramem pobierania probek wody na 2023 rok, Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatno$é wody do spozycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrow
grupy A.

" Oznaczone wskazniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spelniaja
wymagania okreslone w zalagczniku nr 1 do powotanego rozporzadzenia.
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