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Moréw 68, 48-303 Nysa
Tel. (77) 435 78 08 wew. 39 Fax: (77) 43517 45 g R BADANIA

AB 1572

Siestrzechowice, dnia 13.09.2023
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 402/W/Z/2023

Zleceniodawea: Gmina Paczkow, ul. Rynek 1, 48-370 Paczkow,
ZWiK w Paczkowie, ul. Miraszewskiego 3
Podstawa realizacji: Zlecenie nr 281/2023 z dnia 05.09.2023
Cel wykonania badan?: Okreslenie przydatnosci wody do spozycia wg Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., P0z.2294)

Kod probki 734/W/2023

Rodzaj prébki Probka wody uzdatnionej

Miejsce pobrania prébki! ;?Loédfiiffgs fe%igvv;c;faczmw’
Data pobrania prébki! 05.09.2023

Data dostarezenia probki 05.09.2023

Data rozpoczecia i zakonczenia badan 05.09.2023, 08.09.2023

Prébke pobral! Prdfkobiores ZWiK w Paczkovic -
Metoda pobrania probkil Brak informacji

Stan prébki w chwili przyjecia Bez zastrzezen

Uwagi Brak uwag
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o ) _ ) ngr Magdulena Laskarzewska
Wiyniki badan fizykochemicznych autoryzowat: T R e . RN
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Wiyniki badan mikrobiologicznych autoryzowal: L
KIEROW IK LABORATORIUM
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zatwierdzit

1) Dane pochodza od Klienta i moga mie¢ wptyw na waznos$é wynikéw

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanej probki.

Bez pisemne;j zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

Kazda inna forma wykorzystania wynikéw wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium.

Sprawozdanie sporzadzono w 2 egz. z czego | otrzymuje zleceniodawca, a 1 pozostaje w Laboratorium.

Zleceniodawcy przystuguje prawo zlozenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan. -
W przypadku prébki pobranej przez Klienta Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobieranie i transport probek
Wyniki odnosza si¢ do otrzymanej probki
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 402/W/Z/2023

WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH DLA PROBKI NR 734/W/2023

PB/DL-19 wydanie 1
Chlor wolny mg/l 0,14 0,03 2 dnia 20.12.2013 0,3
akceptowalna.p:zez
2. | Mgtnos¢ A | NIU 0,98 0,16 PN-ENISO 7027-1:2016-09 | jimvesa o
PN-ENISO 7887:2012 | “recpiovelna pres
3. | Barwa A | mg/lPt <5 1 0. 7+Ap1:2015-06 niepmz\:;?j:\&h
PB/DL-06 wydanie 2 orumenn
4, Zapach - z0 - 7 dnia 20.12.2013 uiepraz\l\;i;dj:\;ch
PB/DL-28 wydanie 1 Normmuments s
5. | Smak - akeeptowalny ) z dnia 11.01.2018 et
6. | pH A 6,6 0,1 PN-EN ISO 10523:2012 6,5-9,5
w temp.25,1°C
Przewodnosé elektryczna 5 i
7o | hdoinrs o 9500 A | pS/em 141 4 PN-EN 27888:1999 2500
. PB/DL-20 wydanie 3
8. | Glin (Al) pg/l <20 4 2 dnia 07.12.2015 200
9. | Jon amonowy A mg/l <0,06 0,01 PN-ISO 7150-1:2002 0,50
10. | Azotany A | mg/INO; <0,44 0,04 PN-82/C-04576/08 2 50
11. | Azotyny A | mg/l NO, <0,033 0,003 PN-EN 26777:1999 0,50
. . PN-ISO 6332:2001
12. | Zelazo ogblne A ug/l 36 5 +Ap1:2016-06 200
PB/DL-05 wydanie 3
13. | Mangan A ng/l 30 4 2 dnia 18.09.2020 50
14. | Chlorki A mg/1 <5 1 PN-ISO 9297:1994 250
‘r . mg/] . 60-500 zakres
15. | Twardos$¢ ogolna Al cucos 48 3 PN-ISO 6059:1999 zalecany
16. | Wapn A mg/1 11 2 PN-ISO 6058:1999 nienormowany
17. | Magnez A | mgl 4,9 0,9 PN-C-04554-4:1999 zal A | 12 zakres
zalecany
18. | Siarczany Al mgl <10 1 PN-ISO 9280:2002 250
19. | Indeks nadmanganianowy mg/l <0,5 0,1 PN-EN ISO 8467:2001 5,0
. PB/DL-18 wydanie 1
20. | Fluorki mg/l 0,43 0,08 2 dnia 20.12.2013 1,5

Strona/stron: 2 | 3




F1/P/7.8-1
Data wydania: 03.04.2023 — wydanie 17

WODOCIAGI 1 KANALIZACJA AKWA SPOLKA Z 0.0.

Al. Wojska Polskiego 2, 48-300 Nysa

Laboratorium Badania Wody i Sciekéw w Siestrzechowicach

Morow 68, 48-303 Nysa

Tel (77) 435 78 08 wew. 39 Fax: (77) 435 17 45

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 402/W/Z/2023

WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH DLA PROBKI NR 734/W/2023

. . . PN-EN ISO 9308-1:2014 -12 '
1. | Bakterie grupy coli A | jtk/100ml FAL2017-04 0
.. . . PN-EN ISO 9308-1:2014 -12
2. | Escherichia coli A | jtk/100ml FAT-2017-04 0
3. Enterokoki A | jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0
Ogolna liczba Bez
4, | mikroorganizméw jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 |nieprawidlowych
w22°Cpo72h A zmian

Sprawozdanie z badarl zawiera wyniki badan objgte zakresem akredytacji nr AB 1572, przyznanym przez Polskie Centrum Akredytacji
(znak ,A™) oraz wyniki badan nieakredytowanych (bez znaku ,A™) speiniajgce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Podana jednostka odnosi sig¢ do wyniku, rezultatu i niepewnosci z badan.
jtk - jednostka tworzaca kolonie
< - ponizej wyznaczonego zakresu pomiarowego metody.
Warto$¢ liczbowa poprzedzona znakiem ,,<” oznacza uzyskanie rezultatu badania ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego metody. Podana wartos$é to
dolna granica oznaczalnosci metody wyznaczona w laboratorium wraz z odpowiadajaca tej wartosci niepewnoscia rozszerzona. Wyzej opisane postepowanie
nie dotyczy badan mikrobiologicznych. )
* niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2.
W przypadku probek dostarczonych przez Klienta niepewnosé nie uwzglednia etapu pobieranie probek
** Zgodnie z wymaganiami: Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz.2294)
Y metoda wycofana bez zastapienia
Do sprawozdania z badan dofaczono wyniki zewngtrznego dostawcy badan w formie oryginalnego sprawozdania z badar.
Laboratorium posiada zatwierdzenie PPIS w Nysie — decyzja nr HK.9011.2.35.2022.1W z dnia 29.12.2022r

KONIEC SPRAWOZDANIA
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